Accusé de réception en préfecture
066-216600882-20210527-2021-81-AR
Date de télétransmission : 27/05/2021

REPUBLIQUE FRANCAISE Date de réception préfecture : 27/05/2021

DEPAIIR)?;MENT ARRETE MUNICIPAL

PYRENEES-ORIENTALES PERMANENT

Arrondissement de Prades

Canton Vallée de la Tét N°2021/81
Commune d’ILLE SUR TET

Le Maire d’ILLE SUR TET,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I’article R. 2225-4 ;

Vu Parrété ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre
I’incendie,

Vu I’arrété préfectoral du 10 avril 2017 portant réglement départemental de la défense extérieure contre
I’incendie dans les Pyrénées-Orientales ;

ARRETE

Article 1 : GENERALITES :
La défense extérieure contre I’incendie (D.E.C.I.) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins
résultant des risques a prendre en compte, 1’alimentation en eau des moyens du Service départemental

d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales par I’intermédiaire de points d’eau identifiés a cette
fin. L’accessibilité aux P.E.L. doit étre permanente. Cet arrété fixe la liste des points d’eau d’incendie
de la commune d’ILLE SUR TET
Les P.E.IL utilisables sont des ouvrages publics ou privés constitués par :
e Les bouches et poteaux d’incendie alimentés a partir d’un réseau de distribution d’eau (potable
ou brute) sous pression ;
e Les points de ressource en eau naturels ou artificiels équipés d’aires d’aspiration ou de
raccordement des moyens de lutte contre I’incendie ;
e Tout autre point d’eau conforme aux spécifications fixées par le RDDECI.

Article 2 : LES HYDRANTS :

Les hydrants regroupent les poteaux et les bouches d’incendie dont la liste est éditée ci-dessous sont
de statut public ou privé. Ils appartiennent a la commune et sont alimentés par le réservoir (chiteau
d’eau) qui dispose d’une réserve incendie de 300 m”.

Date du P Date du
. Classification .
. Etat contrdle par la Contréle
Capacité - PEl par le
hydrant société SDIS parle
Adresse Diamétre Sous- : o
o PP gestionnaire SDIS
N Hydrant Propriétaire Type du PEI byne
Débit Pression
66088 RUE JACINT z Poteau
1 VERDAGUER Public Hydrants 110 eendic >60m3/h 3 bars REG 15/03/2021
66088 RUE JACINT . Poteau >60m3/h
E VERDAGUER Public Hydrants 110 incendie 3 bars REG 15/03/2021
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66088 RUE JACINT . Poteau >60m3/h
3 VERDAGUER Public Hydrants 110 fiaridis 3 bars REG 15/03/2021
66088 | gy DE LA TET Public | Hydrants| 110 | Foteau | >60m3/hi o REG 15/03/2021
_4 incendie
66088 CHEMIN DU . Poteau >60m3/h
5 CAMP LLARG Public Hydrants 110 incendie 5 bars REG 15/03/2021
66088 IMPASSE DU . Poteau >60m3/h
6 GIMENEIL Public Hydrants 110 incendie 5 bars REG 15/03/2021
66088 RUE DU . Poteau >60m3/h
7 RIBERAL Public Hydrants 110 incendie 5 bars REG 15/03/2021
66088 CHEMIN DU . Poteau >60m3/h
8 CAMP LLARG Public Hydrants 110 . 5 bars REG 15/03/2021
66088 | pUE DES CISTES Public Hydrants 110 Poteau | 0O | 4 g s REG 15/03/2021
9 incendie
66088 RUE DES 3 Poteau >60m3/h
10 GENEVRIERS Public Hydrants 110 incendie 4,8 bars REG 16/03/2021
RUE JEAN >60m3/h
662? BAPTISTE Public Hydrants 110 I:s:;z:’e 4,5 bars REG 16/03/2021
- MOYNIER
66088 IMPASSE DE L- " Poteau >60m3/h
1 AGRIMOLESSA Public Hydrants 110 m—— 4,5 bars REG 16/03/2021
66088 RUE DES : Poteau >60m3/h
13 COLOUMINES Public Hydrants 110 i 4,3 bars REG 16/03/2021
RUE DU >60m3/h
e COLONEL Public Hydrants 110 Poteau 4 bars REG 16/03/2021
_14 incendie
FABIEN
RUE DU >60m3/h
66038 COLONEL Public | Hydrants | 110 | Foteau 4bars REG 16/03/2021
_15 incendie
FABIEN
66088 RUE ANDRE . Poteau >60m3/h 16/03/202116/
16 CATALA Public Hydrants 110 incendie 4 bars REG 03/2021
66088 CHEMIN DU " Poteau >60m3/h
17 COLOMER Public Hydrants 110 ircendie 4,3 bars REG 16/03/2021
66088 RUE JEAN = Poteau >60m3/h
18 GALIA Public Hydrants 110 P 4,3 bars REG 16/03/2021
66088 CHEMIN DU . Poteau >60m3/h
19 COLOMER Public Hydrants 110 incendie 4.3 bars REG 16/03/2021
66088 RUE HENRI ) Poteau >60m3/h
20 DUNANT Public Hydrants 110 incendie 4,6 bars REG 16/03/2021
66088 | ¢ UE JORDI MAS Public Hydrants 110 Poteal | com3h | 43bars | REG 16/03/2021
_21 incendie
66088 RUE DES " Poteau
23 VERGERS Public Hydrants 110 ireandiia >60m3/h 2,9 bars REG 16/03/2021
ROUTE D916
GGaeE ROUTE DE Public Hydrants 110 Poteal | com3sh | 23bars | ReG 16/03/2021
24 incendie
- PRADES
66088 RUE DES . Poteau
5 PYRENEES Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3 bars REG 16/03/2021
66088 RUE DES . Poteau
% PYRENEES Public Hydrants 110 ieendie >60m3/h 3 bars REG 16/03/2021
66088 RUE PIERRE s Poteau
27 CURIE Public Hydrants 110 — >60m3/h 3,2 bars NRE 16/03/2021
66088 RUE JEAN : Poteau
28 MOULIN Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3,5 bars REG 16/03/2021
D916 ROUTE DE
66238 PRADES AV. Public Hydrants 110 I:s;sz:‘e >60m3/h | 3bars REG 16/03/2021
- LOUIS PASTEUR
D916 ROUTE DE
66?28 PRADES AV. Public Hydrants 110 I:C";Z:‘e >60m3/h | 3 bars REG 16/03/2021
= LOUIS PASTEUR
66088 | pUE AMPERE Public Hydrants 110 Poteau | eomash| 33bars | REG 16/03/2021
31 incendie
66088 RUEDU . Poteau
3 VICOMTE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3,7 bars REG 16/03/2021
66088 PLDE LA . Poteau
33 RESISTANCE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3,9 bars REG 16/03/2021
66088 RUE DE . Poteau
3 VEGLISE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3,9 bars REG 16/03/2021
66088 CARRER DE LA . Poteau
36 MURALLA Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 4,5 bars REG 16/03/2021
ROUTE D916
66088 | AVENUE LOUIS Public Hydrants 110 Poteau | eom3sh | 4 bars REG 16/03/2021
37 incendie
PASTEUR
66088 RUE PAU " Poteau
38 CASALS Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 4,1 bars REG 16/03/2021
RUE DU
R60EE COLONEL Public Hydrants 110 Poteau | ooah | abars REG 17/03/2021
9 incendie
- FABIEN
66088 CHEMIN DE LAS . Poteau
40 CASTILLOUNES Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 4 bars NRE 17/03/2021
66088 R. DE LA CAVE s Poteau
a1 COOP. RUE G. Public Hydrants 110 - >60m3/h 4 bars REG 17/03/2021
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DUFRAISSE
66088 AVENUE DE ” Poteau
n BOSCH Public Hydrants 110 Heardie >60m3/h 3,9 bars REG 17/03/2021
66088 RUE DE . Poteau
43 BOURDEVILLE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 4 bars REG 17/03/2021
66088 RUE SIMON . Poteau
a4 PONS Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3,5 bars REG 17/03/2021
ROUTE D2 RUE
66088 SAINT MICHEL . Poteau
a5 RUE MAURICE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3,6 bars REG 17/03/2021
ICHE
R. DE LA CAVE
66088 COOPERATIVE . Poteau
a6 RUEG. Public Hydrants 110 {FEandia >60m3/h 3,7 bars REG 17/03/2021
DUFRAISSE
R. DE LA CAVE
66088 COOPERATIVE 5 Poteau
47 RUEG. Public Hydrants 110 estdis >60m3/h 3,5 bars REG 17/03/2021
DUFRAISSE
66088 | o\)E SAN MARTI Public Hydrants 110 Poteau | ohash | 3,6 bars REG 17/03/2021
_48 incendie
66088 VOIE LUCETTE . Poteau
49 PLA JUSTAERE Public Hydrants 110 ircendie >60m3/h 3,6 bars REG 17/03/2021
66088 RUE DU . Poteau
50 COLLEGE Public Hydrants 110 ireandie >60m3/h 3,6 bars REG 17/03/2021
66088 RUE DU 14 s Poteau
51 JUILLET Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 2,9 bars REG 17/03/2021
66088 RUE PIERRE DE . Poteau
5 COUBERTIN Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3 bars REG 17/03/2021
66088 RUE ROLAND . Poteau
53 GARROS Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 3 bars REG 18/03/2021
66088 RUE ROUGET " Poteau
54 DE LISLE Public Hydrants 110 ineendia >60m3/h 2,9 bars REG 18/03/2021
66088 RUE DE . Poteau
55 CERDAGNE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 2,8 bars REG 18/03/2021
66088 | puE DU CAPCIR Public Hydrants 110 | PO 1 eom3sh | 2,8bars REG 18/03/2021
_56 incendie
CHEMIN VIEUX
66(5338 DE BOULE Public Hydrants 110 .:::Z:Je >60m3/h | 2,6 bars REG 18/03/2021
- CHEMIN VC14
66088 CHEMIN DE . Bouche
) REGLEILLE Public Hydrants ineandia - REG 18/03/2021
ROUTE DE
66088 | ppADES (D916) Public Hydrants 110 Poteau | ooam | 2,3 bars REG 18/03/2021
_60 cis incendie
66088 ROUTE DE . Poteau
61 SAINT MICHEL Public Hydrants 110 inahdis >60m3/h 3,6 bars REG 18/03/2021
66088 PLACE DU . Poteau
62 FOIRAIL Public Hydrants 110 EandlE >60m3/h 4 bars REG 18/03/2021
66088 BOULEVARD 1 Poteau
63 JEAN BOURRAT Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 4,8 bars REG 18/03/2021
66088 VIEUX CHEMIN . Bouche
64 DE BOULE Public Hydrants 110 incendie >60m3/h 2,6 bars REG 18/03/2021
PARKING LA
nggg CATALANE- J J Public Hydrants 110 I:s;:;‘l’e >60m3/h | 4,1 bars REG 18/03/2021
- ROUSSEAU
ILLE FRUITS
66228 ROUTE DE Public Hydrants | 110 | : :tszr‘e >60m3/h | 4bars REG 18/03/2021
- CORBERE €
RUE MARCELLE
66088 | et juLiETTE Public Hydrants 10 | PO 1 eom3sh| 36bars | REG 18/03/2021
68 incendie
- MOLINS
66088 | orADE ANNEXE Public Hydrants 110 Poteau | ehmam | 3bars REG 18/03/2021
_69 incendie
PLACE ST X Bouche
JACQUES Public Hydrants -— Eardie - -— REG 18/03/2021

REG : Réglementaire
NOP : Non opérationnel (hors service temporairement)

Article 3 : Le présent arrété est délivré sous réserve du droit des tiers et peut faire I’objet d’un recours
administratif ou contentieux dans les 2 mois a compter de sa publication et affichage, la juridiction
compétente étant le Tribunal de Montpellier. "Le tribunal administratif peut étre saisi par 'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours. fr
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Article 4 : Ampliation du présent arrété sera faite a :

- Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales

- Madame la Directrice Générale des Services de la ville d’Ille sur Tét ;
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale ;

- Tous les agents assermentés de la ville.

- Publi¢ et affiché selon les réglements en vigueurs.

Fait a Ille sur Tét, le 27 mai 2021.

William BURGHOFFER



